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Abstrak–-Pada pengoperasian pembangkit tenaga 
listrik, pemakaian bahan bakar menjadi salah satu hal 
yang perlu mendapat perhatian khusus karena sebagian 
besar dari biaya operasi yang dikeluarkan merupakan 
biaya bahan bakar. Output pembangkit selalu 
diupayakan agar dapat memenuhi kebutuhan di sisi 
beban. Economic dispatch merupakan upaya untuk 
meminimalkan biaya bahan bakar pembangkit. 
Permasalahan economic dispatch dapat diselesaikan 
menggunakan metode deterministik maupun un-
deterministik. Pada penelitian tesis ini penerapan 
metode Lagrange yang bersifat deterministik 
dibandingkan dengan penerapan metode Constriction 
Factor Particle Swarm Optimization (CFPSO) yang 
bersifat un-deterministik untuk mendapatkan biaya 
pembangkitan minimum pada sistem kelistrikan 500 kV 
Jawa Timur. Hasil simulasi menunjukkan bahwa 
penerapan metode CFPSO menghasilkan biaya 
pembangkitan yang 0,03% lebih kecil dibandingkan 
jika menggunakan metode Lagrange. 
 
Kata Kunci : Economic dispatch, Constriction Factor 
Particle Swarm Optimization (CFPSO). 
I. PENDAHULUAN 
ADA pengoperasian pembangkit tenaga listrik, 
pemakaian bahan bakar menjadi salah satu hal 
yang perlu mendapat perhatian khusus karena sekitar 
60% dari total biaya operasi yang dikeluarkan 
merupakan bahan bakar [1]. Output pembangkit yang 
dihasilkan selalu diupayakan agar sama dengan besar 
kebutuhan di sisi beban, karena perubahan kebutuhan 
energi listrik di sisi beban akan menimbulkan 
fluktuasi biaya bahan bakar. Korelasi antara 
keduanya dinyatakan dalam karakteristik input-output 
suatu pembangkit tenaga listrik.  
Analisis untuk meminimalkan biaya pembangkitan 
biasa disebut dengan istilah Economic Dispatch. 
Economic Dispatch adalah pembagian pembebanan 
pada unit-unit pembangkit yang ada dalam sistem 
secara optimal ekonomis pada harga beban sistem 
tertentu. Dengan penerapan Economic Dispatch maka 
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akan didapatkan biaya pembangkitan yang minimum 
terhadap produksi daya listrik yang dibangkitkan 
unit-unit pembangkit pada suatu sistem   kelistrikan 
[2]. 
Solusi dari masalah Economic Dispatch dengan 
berbagai metode baik secara deterministik maupun 
undeterministik telah menjadi perhatian para peneliti 
sejak lama. Pendekatan deterministik berdasarkan 
pada cabang ilmu matematika teknik sedangkan 
pendekatan undeterministik bersifat heuristik 
menggunakan teknik probabilitas. Contoh solusi 
deterministik dalam masalah Economic Dispatch 
misalnya menggunakan metode Lagrange [3], Iterasi 
Lamda  dan Base Point [4], sedangkan solusi 
undeterministik masalah Economic Dispatch 
berdasarkan pendekatan heuristik misalnya 
menggunakan Particle Swarm Optimization [5],  
Hybrid Chaotic Particle Swarm Optimizer [6], 
Genetic Algorithm [7], Ant Colony Optimization [8], 
dan metode Taguchi [9].  
Pada penelitian ini akan dibandingkan aplikasi dari 
metode Lagrange dan Constriction Factor Particle 
Swarm Optimization (CFPSO) untuk mendapatkan 
biaya pembangkitan yang minimum, menggunakan 
data sistem kelistrikan 500 kV Jawa Timur. Metode 
Lagrange merupakan salah satu metode deterministik 
sedangkan metode Constriction Factor Particle 
Swarm Optimization (CFPSO) adalah metode 
undeterministik yang dimodifikasi dari metode 
Particle Swarm Optimization (PSO) standar [10]. 
Pembandingan metode Lagrange dan CFPSO untuk 
menghitung Economic Dispatch dilakukan dengan 
menggunakan batasan equality dan inequality. 
Batasan equality mencerminkan suatu keseimbangan 
antara total daya yang dibangkitkan dengan total daya 
beban pada sistem. Batasan inequality mencerminkan 
batas minimum dan maksimum pembangkitan yang 
harus dipenuhi sehingga diperoleh total biaya bahan 
bakar yang optimum. 
II. METODOLOGI 
A. Perhitungan Biaya Pembangkitan 
Beberapa komponen biaya yang terkait dengan 
optimisasi pembangkit adalah : 
1. Biaya Tetap, yang tidak dipengaruhi oleh besar 
perubahan daya output pembangkit, mencakup 
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biaya perawatan, upah operator, biaya 
pengadaan suku cadang, biaya pelumas dan 
biaya administrasi. 
2. Biaya Bahan Bakar,  yang  dipengaruhi oleh 
besar perubahan daya keluaran pembangkitan.  
3. Biaya Start Up, yang diperlukan oleh 
pembangkit untuk memulai dari keadaan off ke 
keadaan on.  
4. Biaya Produksi, yang merupakan jumlah biaya 
running cost dan biaya start-up untuk tiap unit. 
5. Biaya Daya Cadangan (Spinning Reserve 
Price), yang merupakan biaya yang turut 
diperhitungkan untuk mengantisipasi bila ada 
salah satu unit yang mengalami kegagalan 
operasi  atau secara tiba-tiba diperlukan daya 
cukup besar. 
Sebagaimana terlihat pada Gb. 1, input untuk 
masing-masing unit ditunjukkan sebagai Fi 
(F1,F2....Fn) yang mewakili biaya dasar (cost rate) 
pembangkit. Output masing-masing pembangkit yang 
dinyatakan Pi (P1,P2...Pn) adalah daya listrik yang 
dibangkitkan oleh pembangkit sedangkan PL 
mewakili rugi-rugi pada saluran transmisi. Total 
output daya pembangkit (PN) merupakan 
penjumlahan kebutuhan daya beban sistem (PR) dan 
rugi-rugi pada saluran transmisi (PL). 
 
Setiap pembangkit mempunyai karakteristik 
tersendiri dalam pengoperasiannya. Karakteristik 
input-output pembangkit menggambarkan hubungan 
antara input bahan bakar (Rp/jam) dan output yang 
dihasilkan oleh pembangkit (MW). Dengan 
mengetahui perbedaan karakteristik di antara semua 
pembangkit yang ada, optimasi pengoperasian 
pembangkit dapat dilakukan. Secara umum, 
karakteristik input-output pembangkit didekati 
dengan fungsi polinomial orde dua [11] yaitu : 
ܨ௜ሺ ௜ܲሻ ൌ ܽ௜ ൅ ܾ௜ ௜ܲ ൅ ܿ௜ ௜ܲଶ         (1)  
dengan 
ܨ௜ : biaya bahan bakar pembangkit termal 
ke- i  (Rp/jam) 
௜ܲ   :  output pembangkit termal ke- i  
(MW) 
ܽ௜, ܾ௜, ܿ௜  :  konstanta input-output pembangkit 
termal ke- i ( Rp/MW.jam) 
i    : indeks pembangkit ke i  (i = 
1,2,3,.....N) 
 
 Total biaya produksi pada n unit pembangkit dapat 
diperoleh sebagai berikut: 
ܨ் ൌ ܨଵ ൅ ܨଶ ൅ ܨଷ ൅ ڮܨே  
ܨ் ൌ ∑ ܨ௜ሺ ௜ܲሻே௜ୀଵ              (2) 
dengan: 
FT  : total biaya  pembangkit dalam sistem 
Fi(Pi) :  fungsi biaya pembangkit ke-i 
N      :  banyaknya pembangkit 
i        :  indeks pembangkit ke i  (i = 1,2,3,.....N) 
B. Batasan-Batasan Dalam Pembangkitan Tenaga 
Listrik 
Pengoperasian ekonomis pembangkit tenaga listrik 
harus memenuhi batasan-batasan atau constraints 
tertentu. Dua constraints yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah equality constraints dan 
inequality constraints.  
Equality constraint merupakan batasan 
kesetimbangan daya, yang mengharuskan total daya 
yang dibangkitkan oleh masing-masing pembangkit 
harus sama dengan jumlah total kebutuhan beban dan 
rugi-rugi transmisi, yang dapat dinyatakan denngan 
persamaan berikut: 
∑ ௜ܲ ൌ ோܲே௜ୀଵ ൅ ௅ܲ             (3) 
dengan : 
Pi   : Daya ouput pembangkit (MW). 
PR  : Total beban pada sistem (MW). 
PL  :  Rugi-rugi pada saluran transmisi (MW). 
 
Inequality constraint mengharuskan daya output 
dari tiap unit lebih besar dari atau sama dengan daya 
minimum yang diperbolehkan serta lebih kecil dari 
atau sama dengan daya maksimum yang 
diperbolehkan. 
௜ܲ,௠௜௡ ൑ ௜ܲ ൑ ௜ܲ,௠௔௫               (4) 
C. Perhitungan Rugi-Rugi Transmisi 
Rugi-rugi transmisi pada setiap saluran antar bus 
dapat berubah-ubah nilainya, tergantung dari 
besarnya daya yang disalurkan. Untuk 
mengakomodasikan rugi transmisi saat menentukan 
pembebanan pembangkit, maka rugi transmisi harus 
dinyatakan sebagai fungsi dari pembebanan (output) 
pusat pembangkit. Untuk itu dapat digunakan rumus 
umum yang terdiri dari persamaan linier dan 
persamaan konstan, yang dikenal sebagai rumus 
losses Kron [12]: 
∑∑∑
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++=
N
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jijiL BPBPBPP               (5)  
dengan : 
PL : Rugi-rugi transmisi. 
Bij : Koefisien kerugian transmisi atau Loss 
coefficients.  
Pi, Pj : Ouput pembangkit ke-i,j. 
B0i,B00 : Konstanta rugi-rugi daya. 
Loss coefficients dapat dianggap konstan untuk 
perubahan daya output setiap pembangkit didalam 
sistem. 
III. METODE LAGRANGE 
Metode Lagrange merupakan metode 
konvensional yang banyak digunakan untuk 
menyelesaikan masalah optimisasi biaya atau 
 
Gb. 1. Konfigurasi beberapa pembangkit yang melayani beban[11]. 
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economic dispatch, dengan menggunakan persamaan 
fungsi objectif sebagai berikut:. 
   ⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ −+λ+= ∑
=
n
1i
LRT PiPP FL          (6) 
dengan : 
L :  Persamaan Lagrange 
FT :  Total biaya pembangkitan (Rp/jam) λ  :  Pengali Lagrange 
Pi : Daya ouput masing-masing pembangkit (MW) 
PL :  Rugi-rugi saluran transmisi (MW) 
PR :  Total kebutuhan beban pada sistem (MW) 
i :  indeks pembangkit ke-i (i=1,2,3,...,n) 
 Kondisi operasi ekonomis diperoleh dengan cara 
menyamakan dengan nol semua turunan parsial 
pertama dari persamaan Lagrange terhadap variabel λ 
[11].  
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dengan PR tidak tergantung pada perubahan Pi, 
sehingga: 
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Diagram alir metode Lagrange untuk penyelesaian 
permasalahan economic dispatch ditunjukkan pada 
Gb.2. 
IV. METODE CONSTRICTION FACTOR PARTICLE 
SWARM OPTIMIZATION (CFPSO) 
Metode Constriction Factor Particle Swarm 
Optimization (CFPSO) diperoleh dari hasil 
modifikasi algoritma PSO standard. Persamaan dasar 
algoritma PSO dimodifikasi dengan penambahan 
parameter Constriction Factor, yang bertujuan untuk 
mempercepat penelusuran algoritma PSO menuju 
konvergensi [13]. Persamaan modifikasi velocity 
pada setiap particle dengan menggunakan 
Constriction Factor dapat dinyatakan sebagai 
berikut: 
 
))()((
'
2211 iiii
k
i XGbestrandcXPbestrandcVKV −+−+=
k
ii
k
i VXX +=                    (11) 
dengan Coefficients constriction : 
'
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2
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42
2 >+=
−−−
= ϕϕ
ϕϕϕ
danccdenganK    (12) 
dengan : 
k
iV  :  Update kecepatan (velocity) pada iterasi 
k. 
iV  :   Kecepatan (velocity) dari particle i.  
21,cc  :   Coefficients acceleration, c1=c2=2,05. 
k
iX  :   Update posisi particle i pada iterasi k 
iX  :   Posisi particle i. 
iPbest :  Posisi terbaik dari particle i. 
 
Gb.3. Metode  Constriction Factor Particle Swarm Optimization 
(CFPSO) 
 
Gb.2. Diagram Alir Penyelesaian Economic Dispatch Menggunakan 
Metode Lagrange 
 Jurnal EECCIS Vol.6, No.1, Juni 2012 
 
94
iGbest :  Posisi terbaik particle i dari kelompok 
atau kawanan. 
K :  Coefficients constriction. 
21,randrand  :  Bilangan random antara 0 dan 
1. 
 
 
 
 
Pada Gb. 3 ditunjukkan diagram alir langkah-
langkah penyelesaian economic dispatch dengan 
menggunakan metode CFPSO. Stopping criteria 
digunakan untuk menghentikan proses iterasi jika 
konvergensi telah diperoleh atau jumlah maksimum 
iterasi telah dicapai. 
V. HASIL DAN DISKUSI 
 
 
Data yang digunakan untuk pembandingan 
penerapan kedua metode analisis economic dispatch 
adalah data sistem kelistrikan interkoneksi 500kV 
Jawa Timur. One-line diagram sistem 500kV Jawa 
Timur dapat dilihat pada Gb. 4, sedangkan data 
TABEL V 
HASIL SIMULASI DATA SISTEM KELISTRIKAN 500 KV 
JAWA TIMUR MENGGUNAKAN METODE LAGRANGE 
Jam 
Beban 
Sistem 
(MW) 
Metode Lagrange 
Daya Pembangkit (MW) 
Losses 
(MW) 
Biaya 
Pembangkit 
(Rp/Jam) 
Jumlah 
iterasi 
Waktu 
Komputasi 
(Detik) Paiton Grati Gresik 
1 2.046 1.66 150 238 10,254 821.173.968,6 2 0,17 
2 2.038 1.66 150 238 10,145 819.462.498,6 2 0,17 
3 2.027 1.64 150 238 10,018 817.125.238,6 2 0,17 
4 2.027 1.64 150 238 10,018 817.125.238,6 2 0,17 
5 2.067 1.68 150 238 10,499 825.690.352,2 2 0,16 
6 2.047 1.66 150 238 10,260 821.386.821,4 2 0,17 
7 2.027 1.64 150 238 10,018 817.125.238,6 2 0,17 
8 2.389 2.01 150 238 15,085 901.038.985,2 2 0,17 
9 2.301 1.92 150 238 13,592 879.287.414,5 2 0,17 
10 2.328 1.95 150 238 13,969 885.853.885,3 2 0,17 
11 2.322 1.94 150 238 13,873 884.385.091,3 2 0,17 
12 2.322 1.94 150 238 13,873 884.385.091,3 2 0,17 
13 2.583 2.21 150 238 17,876 951.817.787,2 2 0,17 
14 2.604 2.23 150 238 18,214 957.565.823,9 2 0,17 
15 2.591 2.22 150 238 17,991 953.998.313,8 2 0,17 
16 2.591 2.22 150 238 17,991 953.998.313,8 2 0,17 
17 2.604 2.23 150 238 18,214 957.565.823,9 2 0,17 
18 2.814 2.44 150 238 21,854 1.017.733.903 2 0,18 
19 2.816 2.45 150 238 21,876 1.018.326.435 2 0,17 
20 2.674 2.30 150 238 19,387 977.082.230,5 2 0,17 
21 2.604 2.23 150 238 18,214 957.565.823,9 2 0,18 
22 2.254 1.83 150 238 12,390 858.663.769,8 2 0,17 
23 1.993 1.61 150 238 9,615 809.980.627,6 2 0,17 
24 1.833 1.45 150 238 7,989 778.067.368,4 2 0,17 
 
Gb. 4.  One-line diagram Sistem Kelistrikan Interkoneksi 500
kV Jawa Timur 
TABEL IV 
DATA PEMBEBANAN SISTEM KELISTRIKAN INTERKONEKSI 500 KV 
JAWA TIMUR TANGGAL 19 APRIL 2011  
 (PT. PLN) 
Jam Beban Sistem 
Beban Pada Bus 
Paiton Grati Kediri Pedan Ungaran Ngimbang Sby Barat Gresik 
1 2046 355 142 395 289 153 209 403 100 
2 2038 354 142 393 288 152 208 401 100 
3 2027 352 141 391 287 151 207 399 99 
4 2027 352 141 391 287 151 207 399 99 
5 2067 359 144 399 292 154 211 407 101 
6 2047 355 143 395 289 153 209 403 100 
7 2027 352 141 391 287 151 207 399 99 
8 2389 395 159 550 322 170 233 448 112 
9 2301 399 160 444 325 172 235 453 113 
10 2328 404 162 449 329 174 238 458 114 
11 2322 403 162 448 328 173 237 457 114 
12 2322 403 162 448 328 173 237 457 114 
13 2583 448 180 498 365 193 264 508 127 
14 2604 452 181 502 368 194 266 513 128 
15 2591 450 180 500 366 193 265 510 127 
16 2591 450 180 500 366 193 265 510 127 
17 2604 452 181 502 368 194 266 513 128 
18 2814 488 196 543 398 210 287 554 138 
19 2816 489 196 543 398 210 288 554 138 
20 2674 464 186 516 378 200 273 526 131 
21 2604 452 181 502 368 194 266 513 128 
22 2254 384 154 427 313 165 266 436 109 
23 1993 346 139 384 282 149 203 392 98 
24 1833 311 125 356 263 144 183 353 98 
  
TABLE III 
BATASAN DAYA PEMBANGKIT SISTEM KELISTRIKAN 
150KV JAWA TIMUR 
No Pembangkit 
Daya Aktif (MW) 
Minimum Maksimum 
1 Paiton 1425 3254 
2 Grati 150 827 
3 Gresik 238 1050 
 
TABLE II 
FUNGSI BIAYA PEMBANGKIT SISTEM KELISTRIKAN 150KV  
JAWA TIMUR 
No Pembangkit Fungsi Biaya (Rp/jam) 
1 Paiton F2 =  52,19 P22  + 37370,67 P2 + 8220765,38 
2 Grati F1 =  533,92 P12 + 2004960,63 P1 + 86557397,40 
3 Gresik F3 =  132,15 P32  + 777148,77 P3  + 13608770,96 
 
TABEL I 
DATA SALURAN SISTEM KELISTRIKAN 500 KV JAWA TIMUR  (PT. PLN) 
Bus Asal Bus Tujuan R (pu) X (pu) B (pu) 
Paiton Grati 0,0044 0,0496 0,0047 
Paiton Kediri 0,0103 0,1151 0,011 
Grati Surabaya Barat 0,0039 0,0446 0 
Kediri Pedan 0,0103 0,1151 0,011 
Pedan Ungaran 0,009 0,0868 0 
Ungaran Ngimbang 0,0234 0,2255 0,1009 
Ungaran Surabaya Barat 0,0158 0,1518 0,0036 
Ngimbang Surabaya Barat 0,0059 0,0573 0 
Surabaya Barat Gresik 0,0014 0,0134 0 
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salurannya ditunjukkan pada Tabel I. Sistem ini 
terdiri dari 8 (delapan) bus, 9 (sembilan) saluran 
transmisi dan 3 (tiga) pembangkit tenaga listrik. 
Pembangkit yang terpasang antara lain pembangkit 
Paiton, pembangkit Grati dan pembangkit Gresik. 
Persamaan fungsi biaya untuk ketiga pembangkit 
tersebut ditunjukkan pada Tabel II, sedangkan 
batasan daya pembangkitannya ditunjukkan pada 
Tabel III. 
Dengan menggunakan data pembebanan pada 
tanggal 19 April 2011 (Tabel IV), hasil simulasi 
perhitungan economic dispatch menggunakan metode 
Lagrange dan CFPSO ditunjukkan pada Tabel V dan 
Tabel VI. Selisih antara total daya yang dibangkitkan 
dengan total beban pada sistem merupakan rugi-rugi 
pada saluran, yang besarnya berbeda pada setiap jam. 
Total biaya pembangkitan  terbesar pada sistem 
kelistrikan 500 kV Jawa Timur tanggal 19 April 2011 
terjadi pada jam 19.00. 
 
Perbandingan hasil simulasi economic dispatch 
dengan menggunakan metode Lagrange dan CFPSO 
menunjukkan bahwa pada beban sistem tertinggi, 
yaitu sebesar 2.816 MW pada jam 19.00, penggunaan 
metode CFPSO menghasilkan biaya pembangkitan 
sebesar 1.017.986.186,16 Rp/Jam sedangkan 
penggunaaan metode Lagrange memberikan hasil 
1.018.326.435,50 Rp/jam. Hal ini berarti bahwa 
perhitungan menggunakan metode CFPSO 
menghasilkan biaya pembangkitan 0,03% lebih kecil 
dibandingkan dengan penggunaan metode Lagrange. 
Dalam menyelesaikan permasalahan economic 
dispatch, kecepatan perhitungan komputasi untuk 
mencapai konvergensi lebih baik menggunakan 
metode Lagrange jika dibandingkan dengan metode 
CFPSO. Hal ini ditunjukkan pada waktu rata-rata 
komputasi dengan menggunakan metode Lagrange 
yaitu 0,17 detik dan dengan menggunakan metode 
CFPSO sebesar 4,37 detik. 
VI. KESIMPULAN 
Dari hasil perhitungan dan analisis dalam 
penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Optimasi pembagian beban pembangkit untuk 
mendapatkan biaya pembangkitan minimum 
menggunakan metode CFPSO menghasilkan 
biaya pembangkitan yang lebih kecil 
dibandingkan jika menggunakan metode 
Lagrange. 
2. Dari lamanya proses perhitungan yang 
diperlukan, penggunaan metode CFPSO 
membutuhkan waktu yang lebih lama 
dibandingkan dengan penggunaan metode 
Lagrange. Hal ini disebabkan oleh lebih 
banyaknya jumlah iterasi perhitungan yang 
diperlukan. 
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